
Lista de Materiais
Cobre

Cotovelo bolsa - bolsa
15 mm 1 pç
Cotovelo bolsa x bolsa c/ rosca interna
15 mm x 1/2" 13 pç
Tubos de cobre
15 mm 133.90 m
Tê c/ rosca fêmea central
15 mm x 1/2" x 15 mm 22 pç

G
ás

FORMATO A1 (841x594mm)

Conheça nosso projetista!

Engº André Gurgel

Crea/RO 4390-D (69) 4141-6641

Projetista: ANDRÉ GURGEL
CREA Nº: 4390-D/RO

Responsável técnico:
CREA Nº:

Charles Viana de Sousa

total_engenharia@outlook.com

Título do projeto:

Escala:Data do Projeto:

Espaço reservado para aprovação de projeto:

Quadro de Áreas (m²):

IndicadaSetembro/2020 01/01

Espaço reservado para aprovação de vistoria:

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento
pela Prefeitura do direito de propriedade do terreno.

Assinaturas:

Proprietário
Casa de Saúde Santa Marcelina

CNPJ Nº 60.742.616/0002-40

Situação: Nome do Profissional:

CAU/CREA nº: Telefone:

Proprietário: CPF/CNPJ:

Título do desenho:

Prancha:

Cadista:

Endereço da Obra:

BR 364, KM 17, sentido Cuiabá, S/N, Porto Velho - RO

Uso da edificação:

Instituição Filantrópica
Revisão nº:

01

Zoneamento:

Zona Rural
Coef. de Aprov.: Taxa de Ocupação:

Casa de Saúde Santa Marcelina 60.742.616/0002-40

E-mail:

PROJETO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS, LISTA DE MATERIAIS,

Área construída existente: -
Área a demolir:  -
Área a reformar: -
Área a construir: 311,90 m²
Área total após intervenções: 311,90 m²

Sem Escala

PROJETO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS DA ALA BEATA
 MARIA ANNA SALA DA CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

LEGENDA DOS TUBOS

AR COMPRIMIDO

OXIGÊNIO

PROJETO DE SISTEMA DE GASES MEDICINAIS
Escala 1:50

NOTAS GERAIS: 
1) AS TUBULAÇÕE DEVERÃO SER PINTADAS EM TODA SUA EXTENSÃO
INCLUSIVE EM LOCAIS AONDE SÃO EMBUTIDAS, NAS SEGUINTES CORES:

2) OS PONTOS DE VACUO, AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DEVERÃO 
TER UMA ALTURA DE 1,50 E DEVERÃO SER EXECUTADOS EM 
COBRE CLASSE "A", COM PONTAS LISAS PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE.

3) TODA  TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS NÃO COTADAS SERÃO
Ø15MM COBRE CLASSE "A".

- AR COMPRIMIDO     AMARELO
- OXIGÊNIO                 VERDE

4) TODA INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DEVERÃO SEGUIR 
 A NORMA - NBR 12888.

VISTA 3D E FRONTAL E NOTA GERAIS

VISTA 3D
Sem Escala

VISTA FRONTAL
Sem Escala
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APARTAMENTO 01

APARTAMENTO 05

ENFERMARIA 01 ENFERMARIA 02

BANHEIRO 02BANHEIRO 01

ÁREA DE SERVIÇOS

ENFERMARIA 03
ENFERMARIA 04

BANHEIRO 03
BANHEIRO 04

D.M.L.

CIRCULAÇÃO

ROUPARIA

SALA  DE UTILIDADES

CIRCULAÇÃO

POSTO DE ENFERMAGEM

CONSTRUÇÃO
EXISTENTE

LIGAR NA REDE EXISTENTE DE
AR COMPRIMIDO

LIGAR NA REDE EXISTENTE DE
OXIGÊNIO
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